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Smeltlood voor SC(+)
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Productvoorstelling

Het smeltlood houdt de vlinderklep SC(+) in open positie. Indien de temperatuur in het kanaal de 72°C overschrijdt, smelt 
het smeltlood waardoor de 2 helften van elkaar loskomen en de klep sluit.
 
onderdelenlijst

gedetailleerde kenmerken

Ft72-sc

Reactietemperatuur smeltlood 72°C

Onderhoud Onderhoudsvrij

 
toePassingen Ft72-sc

montage

Omschrijving Kenmerken Aantal
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3. Deblokkeer de 
klepbladen door de 2 
bladveren in te drukken.

4. Vergrendel het klepblad 
in open stand door het 
smeltlood in de andere 
houder te haken.

1. Verwijder het gesmolten 
smeltlood. Druk hiervoor de 
hefboom licht in.

Bij het uitvoeren van niet-vermelde manipulaties is Rf-Technologies niet verantwoordelijk en vervalt de garantie!
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2. Plaats het nieuwe 
smeltlood in de houder.


